Firma Ad ‘
N4

Basing Dayanim raporu g JEREE ekt
" TP TP Rapor No : KR247
Numune B“g“erl ' .. Rapor Tarihi : 08.03.2019
Yapi Sahibi  : HALDUN BUGRA YARDIMCI ve HISS.
ingaat Adresi ~ : KADIKOY Referans 1 :
Ada / Pafta / Parsel : Referans 2;
Numune Gap1  : 70X140 Beton Cinsi  ; C30
Test Standardi : Hazir Beton :ISMAIL DEMIRTAS BETON
Kull, Yer : 3.NORMAL KAT KOLON PERDE TAVAN
Nr. Kesit Alari Hacim Agirlik Birim Agirlik Numune Yag! | Ahinig Tarihi Test Tarihi Kiriima YUkQ | Basing Dayaninji Beton Sicakhig({ Transmikser_
cm? cm? ar. kgfdm?® glin KN. N/mm? ‘C
1 38,500 538,780 135200 2510 06.03.19 08.03.19 | 118.100 30675 S2301
2 38,500 538,780 132600 2480 06.03.19 08.03.19 | 106.140 27.569 52303
3 38.500 538,780 1396.00) 2,590 06.03.19 08.03.19 | 112.730 29.281 K318
" Ortalama : 112.323 29.175
C Deney Grafigi
At Basing Dayanimi (N/mm?) Kirilma Yukd (kN)
60.000 Yikleme hizi = 0.4 MPals 231.00
<G~ 40.000 < 154.00
L A3 i
Z 2
L V%, 4
20.000 - 77.00
a4 g/ Z 4
~F 1 7 T
0 1 } } t } } t t } t t f } t t } t t } }
45 90 135 180
Zaman (s.)
Agiklamalar:

Kayit yeri : C:\Users\LabBeton.LabBetonDSKTP\Desktop\KR247 .tst
Not 1: Bu rapor firmamizin izni olmadan gogaltilamaz, Ozerinde degisiklik yapramaz.
Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapilan numuneler i¢in gegerlidir.



